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Précautions de sécurité

 Les précautions décrites ci-dessous sont classées sous AVERTISSEMENT et ATTENTION. Toutes deux contiennent
des renseignements importants liés a la sécurité. Veillez a bien respecter toutes les précautions.
+ Signification des remarques AVERTISSEMENT et ATTENTION

A AVERTISSEMENT... Si ces instructions ne sont pas correctement suivies, cela peut entrainer des blessures ou la mort.
A ATTENTION............. Si ces instructions ne sont pas correctement suivies, cela peut entrainer I'endommagement des

biens ou des blessures pouvant étre sérieuses en fonction des circonstances.
Les icdnes de sécurité présentées dans ce manuel ont les significations suivantes:

0Vei|lez a respecter les instructions. QVeillez a procéder a la mise a la terre. ® Ne tentez jamais cela.

Aprées avoir terminé l'installation, effectuez un fonctionnement d'essai pour vérifier la présence de défauts et
expliquez au client comment faire fonctionner le climatiseur et veillez a le faire en vous aidant du manuel de
fonctionnement.

/\ AVERTISSEMENT

+ Demandez a votre revendeur ou a du personnel qualifié d'effectuer les travaux d'installation.
N'essayez pas d'installer le climatiseur vous-méme. Une mauvaise installation peut entrainer des fuites d'eau, des décharges électriques ou
un incendie.

* Installez le climatiseur conformément aux instructions de ce manuel d'installation.
Une mauvaise installation peut entrainer des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.

 Veillez a n'utiliser que les accessoires et piéces spécifiés pour les travaux d'installation.
Ne pas utiliser les piéces spécifiées peut entrainer la chute de I'unité, des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
* Installez le climatiseur sur une fondation suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité.
Une fondation pas assez solide peut entrainer la chute du matériel et provoquer des blessures.
* Les travaux électriques doivent étre effectués conformément aux réglements locaux et nationaux et aux
instructions de ce manuel d'installation. Veillez a n'utiliser qu'un circuit d'alimentation dédié.
Une insuffisance de la capacité du circuit d'alimentation et des travaux incorrects peut entrainer des décharges électriques ou un incendie.
+ Utilisez un cable suffisamment long.
N'utilisez pas de cables taraudés ou de rallonge car ils peuvent entrainer une surchauffe, une décharge électrique ou un incendie.
+ Assurez-vous que tout le cablage est bien fixé, que les cables spécifiés sont utilisés et que la connexion des
bornes et les cables ne subissent pas de tension.
Toute connexion ou fixation incorrecte des cables peut entrainer une surchauffe anormale ou un incendie.
* Lorsque vous raccordez les cables d'alimentation et les cables reliant les unités intérieures et extérieures,
placez-les de maniére a ce que le couvercle du coffret électrique ferme bien.
La fermeture inappropriée du couvercle du coffret électrique peut provoquer une électrocution, un incendie ou une surchauffe des bornes.

+ Si le gaz réfrigérant fuit pendant l'installation, ventilez immédiatement la zone. 0
Des gaz toxiques risquent d'étre produits si le réfrigérant entre en contact avec une flamme.

 Aprées avoir terminé l'installation, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de gaz réfrigérant.
Des émanations de gaz toxiques peuvent se produire si le gaz réfrigérant fuit dans la piece et entre en contact avec une source
inflammable telle qu'un radiateur soufflant, un poéle ou une cuisiniére.

* Lors de l'installation ou du déplacement du climatiseur, veillez a purger le circuit du réfrigérant afin qu'il ne
contienne plus d'air et utilisez uniquement le réfrigérant spécifieé (R410A).
La présence d'air ou de tout autre élément dans le circuit du réfrigérant provoque une augmentation anormale de la pression qui risque
d'endommager I'équipement voire de blesser des personnes.

+ Lors de l'installation, fixez fermement la tuyauterie de réfrigérant avant de faire tourner le compresseur.
En effet, si la tuyauterie du réfrigérant n'est pas fixée et que la vanne d'arrét est ouverte alors que le compresseur fonctionne, de l'air sera
aspiré et provoquera une pression anormale dans le cycle de réfrigération. Cela risque d'endommager I'équipement et de blesser des
personnes.

 Lors de l'aspiration, arrétez le compresseur avant de retirer la tuyauterie de réfrigérant.
Si le compresseur est encore en fonctionnement et que la vanne d'arrét est ouverte lors de l'aspiration, I'air est aspiré lors du retrait de
la tuyauterie de réfrigérant, ce qui entraine une pression anormale lors du cycle de réfrigération, avec des dommages, voire méme des
blessures.

* Veillez a mettre le climatiseur a la terre. 9
Ne mettez pas l'unité a la terre sur une conduite utilitaire, un parafoudre ou la terre d'un téléphone. Une mise a la terre incorrecte
peut provoquer des décharges électriques.

* Veiller a installer un disjoncteur de perte de terre.
Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entrainer des décharges électriques ou un incendie.
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Précautions de sécurité

/N\ATTENTION

» N'installer le climatiseur dans aucun endroit présentant le danger de fuites de gaz inflammable.
Dans le cas d'une fuite de gaz, I'accumulation de gaz a proximité du climatiseur peut provoquer un incendie.

Q

» Tout en suivant les instructions de ce manuel d'installation, installez la tuyauterie d'évacuation et isolez la

tuyauterie afin d'éviter la formation de condensation.

Des conduites d'évacuation inadaptées peuvent entrainer des fuites d'eau a l'intérieur et des dommages matériels.

 Serrez le raccord conique conformément a la méthode indiquée (clé dynamomeétrique, par exemple).
Si le raccord conique est trop serré, il risque de se fissurer aprés une utilisation prolongée, ce qui entrainerait une fuite du réfrigérant.

» Veillez a prendre des mesures adaptées afin d'empécher que l'unité extérieure soit utilisée comme abri par de

petits animaux.

Les petits animaux entrant en contact avec des piéces électriques peuvent entrainer des anomalies de fonctionnement, de la fumée ou un

incendie. Demandez au client de garder la zone autour de I'unité propre.

» La température du circuit du réfrigérant sera élevée; veuillez donc tenir le cable d'interconnexion éloigné des

tuyaux en cuivre qui ne disposent pas d'une isolation thermique.

* Le niveau de pression acoustique est inférieur a 70 dB (A).

Accessoires

Accessoires fournis avec l'unité extérieure:

(A Manuel d'installation

© Ensemble de réducteur

Bouchon d'évacuation

ol o
vl

i

Il se situe au fond de I'emballage.

—— 1
)

Il se situe au fond de I'emballage. Il se situe au fond de I'emballage.

(4MXS68*, 3MXS68*)

(B Etiquette de charge de réfrigérant ©) Sac de vis

Contains fluorinated greenhouse gases covered (Pour la fixation du dispositif de retenue des cébles)
M by the Kyoto Protocol
RIIOA] o= ke [ — ) 1

@ Etiquette multilingue concernant les gaz fluorés
a effet de serre

Il se situe au fond de I'emballage.
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Précautions relatives au choix de
I'emplacement

1) Sélectionnez un emplacement suffisamment solide pour supporter le poids et les vibrations de I'unité et ou les bruits de
fonctionnement ne seront pas amplifiés.

2) Sélectionnez un emplacement ou I'air chaud évacué par ['unité ou le bruit de fonctionnement ne génera pas les voisins
de I'utilisateur.

3) Evitez d'installer I'unité prés d'une chambre ou autre, pour que le bruit de fonctionnement ne dérange personne.

4) L'espace doit étre suffisant pour permettre le transport de I'unité sur le site et hors du site.

5) L'espace doit étre suffisant pour la circulation d'air et I'entrée et la sortie d'air ne doivent pas étre obstruées.

6) Le site ne doit pas présenter de risque de fuite de gaz inflammable a proximité.

Placez I'unité de maniere a ce que le bruit et I'air chaud évacué ne génent pas les voisins.

7) Installez les unités, les cordons d'alimentation et les cables de raccordement des unités a au moins 3 m des téléviseurs
et des postes de radio. Vous éviterez ainsi les interférences au niveau des images et des sons. (Selon les ondes radio,
des bruits peuvent malgré tout étre émis méme s'il y a plus de 3 m de distance entre 'unité et les appareils.)

8) Sur le littoral et dans les lieux ou I'atmosphére est riche en sodium ou en sulfate, la durée de vie du climatiseur peut étre
réduite par la corrosion.

9) Ne placez aucun élément devant étre conservé a I'abri de I'humidité sous I'unité car le flux de purge s'écoule hors de
l'unité extérieure.

REMARQUE:
Les unités ne peuvent pas étre suspendues au plafond ou empilées.

/N\ ATTENTION

Si vous utilisez le climatiseur dans des lieux ou la température
ambiante extérieure est faible, veillez a suivre les instructions
détaillées ci-dessous.

» Pour éviter I'exposition au vent, placez le c6té d'aspiration
de l'unité extérieure face au mur.

* N'installez jamais I'unité extérieure sur un site ou le coté
d'aspiration peut étre directement exposé au vent.

» Pour éviter I'exposition au vent, nous vous recommandons
d'installer une chicane du c6té de la sortie d'air de l'unité
extérieure.

» Dans les régions ou les chutes de neige sont importantes,
sélectionnez un site d'installation ou la neige ne peut affecter l'unité.

® Construisez un grand toit.
e Construisez un piédestal.

Installez I'unité suffisamment haut
de maniére a ce qu’elle ne soit
pas ensevelie sous la neige.
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Schéma d'installation de
I'unité intérieure/extérieure

Pour l'installation des unités intérieures, reportez-vous au manuel d'installation fourni avec les unités.
(Le schéma illustre une unité intérieure avec montage mural.)

/N\ ATTENTION

» Ne raccordez pas la tuyauterie de branchement intégrée et I'unité extérieure lorsque vous effectuez uniquement des travaux
de tuyauterie sans raccorder l'unité intérieure afin d'ajouter une autre unité intérieure ultérieurement.
Assurez-vous de I'absence de salissures ou d'humidité de chaque cété de la tuyauterie de branchement intégrée.
Reportez-vous a la section "7 Travaux sur la tuyauterie de réfrigérant" a la page 9 pour plus de détails.

* |l est impossible de raccorder l'unité intérieure a une seule piece. Veillez a connecter au moins 2 piéces.

v

Coupez le tuyau d’isolation
‘ ' thermique sur une longueur
appropriée et enroulez-la de ruban
en vous assurant qu’aucun espace
n’est laissé a I'endroit de la coupe

du tuyau d’isolation thermique.

Lo

‘vﬂ‘}“’,}ijﬂ‘:’%}
Trou pour la
tuyauterie \g
calfaté avec al
du mastic. L

—

G (S . .
) ) Enroulez le tuyau d'isolation
avec la bande de finition du
Laissez un espace bas jusqu’en haut.

de travail de 300 mm
sous la surface du
plafond.

= 250 mm
Si l'unité risque de tomber ou de _ ” mur

basculer, fixez-la avec des boulons
d’assise ou par des cables ou d’autres
moyens.

Prévoyez un espace pour
I'entretien de la tuyauterie
et du cablage électrique.

Si 'emplacement ne dispose pas
d’'une bonne évacuation, placez I'unité
sur une assise de niveau (ou sur un
piédestal en plastique). Installez I'unité
extérieure de niveau. Autrement, I'eau
fuiera ou s’accumulera.

)

Couvercle de la vanne d’arrét

e

N unité: mm

En outre, isolez les raccords de I'unité extérieure.
Collier de serrage

Assise de niveau
(parties optionnelles) Conduite isolante

Ruban Couvercle de service

Mettez du ruban ou un matériau isolant autour de
tous les raccords pour éviter que l'air ne s’insinue
entre les tuyaux en cuivre et la conduite isolante.
Veillez a effectuer cette opération si l'unité
extérieure est installée en hauteur.
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Installation

* Installez I'unité a I'horizontale.
 L'unité peut étre installée directement sur une terrasse en béton ou un autre type de surface solide, pour autant que I'évacuation

soit efficace.

» Dans le cas ou des vibrations pourraient étre transmises au batiment, utilisez du caoutchouc anti-vibration (non fourni).

1. Raccordements (orifice de raccordement)

Installez I'unité intérieure conformément au tableau ci-dessous, qui illustre le lien entre la catégorie de I'unité intérieure et
I'orifice correspondant.

Total des catégories d'unités intérieures pouvant étre connectées a cette unité:

Type de pompe a chaleur:

3MXS68: — Jusqu'a 11,0 kW

4MXS68+* — Jusqu'a 11,0 kW

Port

4MXS68x

3MXS68+

A

15,20,25, 35, 42

15,20, 25, 35, 42

B

15,20,25,35,42

# # # # #
(15).20)(25),35),42), 50

C

(19)(20,29,(39)(#2). 0

(19202, 5

D

# # # # #
(15),(20)(25),(35),(42), 50 , 60

O . Utilisez un réducteur pour raccorder les tuyaux.

#

Reportez-vous a la section "Utilisation des réducteurs" a la page 10 pour obtenir des informations
sur les références des réducteurs et leur forme.

Précautions a prendre lors de

: Utilisez les réducteurs numéros 2 et 4

I'installation

« Vérifiez la résistance et le niveau du sol d'installation de maniere a ce que I'unité ne génére pas de vibrations ou de bruits apres

installation.

+ Conformément au plan des fondations, fixez fermement I'unité a I'aide des boulons de scellement. (préparez 4 jeux de boulons de

scellement M8 ou M10, d'écrous et de rondelles disponibles dans le commerce).

» Le mieux est de visser les boulons de scellement jusqu'a ce que leur extrémité soit a 20 mm de la surface des fondations.

R 2

AN

BFrancais



Schéma d'installation de l'unité
extérieure

» Suivez les consignes d'installation ci-dessous si le flux d'air d'évacuation ou I'admission d'air de I'unité extérieure est bloqué par

un mur ou autre obstacle.
» Pour tous les exemples d'installation ci-dessous, la hauteur du mur du cété de I'évacuation est de 1200 mm maximum.

Mur faisant face a un co6té ’ Mur faisant face a deux cotés ‘

Plus de 100 Plus de 350
v

Direction
de lair

i
Plus Plus%{:j

de 100 350 -

Plus de 50 Plus de 50

Vue de dessus
Vue latérale

Mur faisant face a trois cotés

%
| Plus de 100

Plus de 350

Plus de 50
Vue de dessus

unité: mm

Sélection d'un emplacement pour
I'installation des unités intérieures

» Lalongueur maximale autorisée de tuyauterie de réfrigérant et la différence de hauteur maximale autorisée entre les unités

extérieures et intérieures sont indiquées ci-dessous.
(Plus la tuyauterie de réfrigérant est courte, meilleures sont les performances. Procédez au raccordement en veillant a ce que la

tuyauterie soit la plus courte possible. La longueur minimale autorisée par piéce est de 3 m.)

Catégorie de capacité de I'unité extérieure 4MXS68 3MXS68
Tuyauterie vers chaque unité intérieure 25 m maximum 25 m maximum
Longueur de tuyauterie totale entre les unités 60 m maximum 50 m maximum

—

Unité extérieure
Unité intérieure

Différence Différence
de niveau: T de niveau: " -
15 m max. Différence 15 m max. Différence Unité extérieure

de niveau: de niveau:

7,5 m max. 7,5 m max.

Unité intérieure

Si l'unité extérieure est placée plus haut que les Si l'unité extérieure est positionnée autrement.
unités intérieures. (Si elle est installée plus bas qu'une ou plusieurs

unités intérieures)
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Travaux sur la tuyauterie de réfrigérant

1. Installation de I'unité extérieure

1) Lors de l'installation de I'unité extérieure, reportez-vous aux sections "Précautions relatives au choix de I'emplacement" et
"Schéma d'installation de I'unité intérieure/extérieure".
2) Si des travaux de drainage sont nécessaires, procédez comme suit.

2. Drainage

1) Utilisez le bouchon d'évacuation pour la vidange.

P Orifice pour I'eau
2) Si l'orifice de purge est reCOl.Jvert par upe basg de montagfe ou parla F de vidange
surface du sol, placez des pieds supplémentaires d'au moins 30 mm (] % _—
de hauteur sous I'unité extérieure. Suueture R
3) Dans les lieux froids, n'utilisez pas de tuyau d'évacuation avec I'unité Bouchon <9 Tout en pressant

extérieure car de vidange
celui-ci pourrait geler et altérer la production de chauffage. Tuyau (disponible dans le
commerce, diam. int. 16 mm)

3. Tuyauterie de réfrigérant
/\ ATTENTION

Utilisez I'écrou évasé fixé a l'unité principale (pour empécher que le raccord conique ne fissure en raison de la détérioration
due a I'age).

» Pour empécher les fuites de gaz, appliquez I'huile réfrigérante uniquement sur la surface interne du raccord (utilisez de I'huile
réfrigérante pour R410A).

» Utilisez une clé dynamomeétrique pour serrer les raccords coniques afin d'empécher qu'ils soient endommagés et d'éviter les
fuites de gaz.

Alignez le centre des deux évasements et serrez manuellement les raccords coniques en faisant 3 ou 4 tours. Serrez-les
ensuite complétement avec une clé dynamomeétrique.

[Appliquez 'huile] [Serrez]

Appliquez de I'huile
réfrigérante sur la surface
interne de I'évasement.

Clé dynamométrique

N’appliquez pas d’huile réfrigérante
sur la surface externe de I'évasement.

Ecrou évasé

Union des

\\ 74
conduites A
Ecrou évasé

N’appliquez pas d’huile réfrigérante
sur I'écrou évasé pour éviter de serrer
au-dela du couple de serrage.

Couple de serrage des écrous évasés Couple de serrage du capuchon de soupape
Ecrou évasé 14,2-172N-m Tuyau de gaz Tuyau de liquide
pour 06,4 (144-175 kgf * cm)

Ecrou évasé 32,7-39,9N+m 48,1-59,7N-m 26,5-32,3N>m
pour 69,5 (333-407 kgf = cm) (490-610 kgf » cm) (270-330 kgf » cm)
Ecrou évasé 49,5-60,3N = m Couple de serrage du capuchon de port d’entretien
pour 612,7 (505-615 kgf « cm)

Ecrou évasé 61,8-754 N+m 10,8-14,7N+m

pour 15,9 (630-769 kgf * cm) (110-150 kgf « cm)
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Travaux sur la tuyauterie de réfrigérant

4, Purge d'air et vérification de I'absence de fuite de gaz

/\ AVERTISSEMENT

Ne mélangez aucune autre substance que le réfrigérant indiqué (R410A) au cycle de réfrigération.

* En cas de fuite de gaz réfrigérant, aérez la piéce dés que possible et autant que possible.

+ Le réfrigérant R410A et d'autres réfrigérants doivent toujours étre récupérés et ne doivent jamais étre déversés directement
dans la nature.

» La pompe a vide doit uniqguement étre utilisée avec le réfrigérant R410A. L'utilisation d'une méme pompe a vide avec
différents réfrigérants peut endommager la pompe a vide ou l'unité.

» Une fois les travaux sur la tuyauterie terminés, vous devez purger l'air et vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz.

» En cas d'utilisation de réfrigérant supplémentaire, procédez a la purge de l'air présent dans les tuyaux de réfrigérant et dans I'unité
intérieure a I'aide d'une pompe a vide, puis chargez le réfrigérant supplémentaire.

+ Utilisez une clé hexagonale (4 mm) pour actionner la tige de la vanne d'arrét.

» Tous les joints des tuyaux de réfrigérant doivent étre serrés au couple de serrage indiqué, a l'aide d'une clé dynamomeétrique.

1) Branchez I'extrémité de projection du flexible de charge (qui provient du manifold de la jauge) a I'orifice d'entretien de la vanne
d'arrét du gaz.

2) Ouvrez complétement la vanne basse pression (Lo) du manifold de la jauge et fermez complétement sa vanne haute
pression (Hi).
(La vanne haute pression ne nécessite ensuite aucune opération.)

3) Actionnez la pompe a vide. Vérifiez que la jauge de pression composeée indique —0,1 MPa (76 cmHg).
L'évacuation pendant au moins 1 heure est recommandée.

4) Fermez la vanne basse pression (Lo) du manifold de la jauge et arrétez la pompe a vide.
(Patientez 4 a 5 minutes et vérifiez que I'aiguille du compteur ne redescend pas.
Si elle redescend, cela peut indiquer la présence d'humidité ou des fuites au niveau des piéces de raccord. Apres avoir vérifié
tous les raccords et desserré, puis resserré les écrous, répétez les étapes 2 a 4.)

5) Retirez les couvercles de la vanne d'arrét du liquide et de la vanne d'arrét du gaz.

6) Faites tourner la tige de la vanne d'arrét du liquide de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre a l'aide d'une clé
hexagonale pour ouvrir la vanne.
Fermez la vanne au bout de 5 secondes et assurez-vous de I'absence de fuites de gaz.
Assurez-vous de I'absence de fuites de gaz au niveau de I'évasement de I'unité intérieure, de I'évasement de I'unité extérieure
et des tiges de vannes en utilisant de I'eau savonneuse.
Une fois la vérification terminée, essuyez I'eau savonneuse.

7) Déconnectez le flexible de charge de l'orifice d'entretien de la vanne d'arrét du gaz, puis ouvrez complétement les vannes
d'arrét du liquide et du gaz.
(Ne tentez pas de tourner la tige de la vanne au-dela de la butée.)

8) Serrez les capuchons des vannes et les couvercles des orifices d'entretien des vannes d'arrét du liquide et du gaz au couple

de serrage indiqué, a l'aide d'une clé dynamomeétrique.
Reportez-vous a la section "3 Tuyauterie de réfrigérant” a la page 6 pour plus de détails.
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Travaux sur la tuyauterie de réfrigérant

5. Remplissage du réfrigérant

Vérifiez sur la plaque signalétique de la machine quel type de réfrigérant doit étre utilisé.
Précautions lors de I'ajout de réfrigérant R410A
Remplissage sous forme liquide a partir du tuyau de gaz.

Il s'agit d'un réfrigérant mélangé, I'ajout sous forme gazeuse peut donc entrainer la modification de la composition du réfrigérant

et peut empécher le fonctionnement normal.

1) Avant de remplir, vérifiez si le cylindre est équipé d'un siphon (le cylindre doit porter une mention du type "siphon de

remplissage de liquide installé").

Remplissage d’une bouteille pourvue d’un siphon Remplissage d’autres bouteilles
Placez la bouteille a la verticale lors du Retournez la bouteille lors du
remplissage. remplissage.

La bouteille ayant un tuyau a
siphon, il n'est pas nécessaire de
la retourner pour la remplir de
liquide.

2) Assurez-vous d'utiliser des outils R410A pour vérifier la pression et veillez a ce qu'aucun élément ne pénetre dans le cylindre.

6. Charge du réfrigérant

1) Si la longueur totale de la tuyauterie pour I'ensemble des pieces dépasse le chiffre indiqué ci-dessous, une charge

supplémentaire de 20 g de réfrigérant (R410A) est requise pour chaque métre de tuyauterie supplémentaire.

Catégorie de capacité de I'unité extérieure

4MXS68, 3MXS68

Longueur de tuyauterie totale pour I'ensemble des piéces

30m

Ne pas laisser les gaz s’échapper dans I'atmosphére.
Type de réfrigérant: R410A
Valeur GWP™: 1975 (U GWP = potentiel de réchauffement global

Priére de compléter a I'encre indélébile,

W (D la charge de réfrigérant d’usine du produit,

W la quantité de réfrigérant supplémentaire chargée sur place et
B (D +Q@ la charge de réfrigérant totale

sur I'étiquette de charge de réfrigérant fournie avec le produit.

de la vanne d’arrét).

by the Kyoto Protocol

K réfrigérant devant étre chargée.)
= 9

2 3 charge de réfrigérant totale

REMARQUE:

Létiquette complétée doit étre apposée a proximité de I'orifice de recharge du produit (par ex. a l'intérieur du couvercle

i) Contains fluorinated greenhouse gases covered | 1 charge de réfrigérant d’usine du produit: voir plaquette signalétique de 'unité

n41 A 2 quantité de réfrigérant supplémentaire chargée sur place
0 @= kg 1 (Reportez-vous aux renseignements ci-dessus pour la quantité de

6 cylindre de réfrigérant et collecteur de recharge

II_. @ 4 Contient des gaz a effet de serre fluorés encadrés par le protocole de Kyoto
¥ ,jl D+@= Lkg | 3 5 unité extérieure

|

5

Information importante relative au réfrigérant utilisé

Ce produit contient des gaz a effet de serre fluorés encadrés par le protocole de Kyoto.

La mise en application nationale de réglementations européennes sur certains gaz fluorés a effet de serre peut nécessiter I'ajout
de la langue nationale officielle correspondante sur I'unité. Par conséquent, une étiquette multilingue supplémentaire

concernant les gaz fluorés a effet de serre est fournie avec l'unité.
Les instructions de collage sont illustrées au verso de I'étiquette.

/N\ ATTENTION

Méme si la vanne d'arrét est complétement fermée, le réfrigérant pourrait fuir lentement. N'enlevez pas I'écrou évasé pendant

une période prolongée.
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Travaux sur la tuyauterie de réfrigérant

7. Travauxsurla tuyauterie de réfrigérant iy Aosurez-vous de My
; . . . . ) i I placer un capuchon.
Précautions relatives a la manipulation du tuyau Pltie
Si aucun capuchon n’est
1) Protégez I'extrémité ouverte du tuyau contre la poussiére et I'humidité. > disponible, couvrez la
. VAT . e A\ partie évasée avec un
2) Vous devez plier les tuyaux aussi délicatement que possible. Utilisez A | ruban pour la protéger de \W@):
une cintreuse pour plier les tuyaux. la poussiére ou de a pluie.

Sélection du cuivre et des matériaux d'isolation a la chaleur
Respectez les consignes suivantes lors de l'utilisation de raccords et de tuyaux en cuivre disponibles dans le commerce:
1) Matériau d'isolation: mousse en polyéthylene
Taux de transfert de la chaleur: 0,041 a 0,052 W/mK (0,035 a 0,045 kcal/mh°C)
La température de la surface du tuyau de gaz réfrigérant peut atteindre jusqu'a 110°C.
Choisissez des matériaux d'isolation qui peuvent supporter cette température.
2) Veillez a isoler les tuyauteries de gaz et de liquide et a respecter les dimensions
d'isolation ci-dessous.

Cébles interunités

Tube de gaz

. N , . , . Tube de liquid
Diamétre extérieur: 9,5 mm, 12,7 mm/épaisseur: upe deflquide

0,8 mm (C1220T-0)

Tuyau de gaz Diameétre extérieur: 15,9 mm/épaisseur: 1,0 mm

(C1220T-0)
T liqui Diametre extérieur: 6,4 mm/épaisseur: 0,8 mm Isolation du Isolation du tube
uyau de liquide (C1220T-O) tube de gaz de liquide

Bande de finition  Tuyau de vidange
Diameétre intérieur: 12-15 mm, diamétre intérieur:

Isolation du tuyau de gaz 16-20 mm/épaisseur: 13 mm minimum

Diameétre intérieur: 8-10 mm/épaisseur: 10 mm

Isolation du tuyau de liquide| _. .
minimum

Diametre extérieur: 6,4 mm, 9,5 mm/30 mm ou plus
Diametre extérieur: 12,7 mm/40 mm ou plus
Diameétre extérieur: 15,9 mm/50 mm ou plus

Rayon de courbure
minimum

3) Utilisez des tuyaux d'isolation thermique distincts pour les tuyaux de liquide réfrigérant et de gaz réfrigérant.

LA [] y 4 - y 4
8. Evasement de I'extrémité (Coupez
exactement Retirez les
d u tuyau aangle droit.) ébarbures.
1) Coupez I'extrémité du tuyau avec un coupe-tube. Evasement
. . Placez exactement a la position montrée ci-dessous.
2) Retirez les bavures en orientant la surface de — — —
le bas de maniére 4 ce que les LA Outil d'évasement pour le R410A Outil d’évasement traditionnel
coupe vers le t s de y | tq W Type a griffe | Type & griffe (Type rigide) | Type a papilon (Type & impérice)
copeaux ne pénetrent pas dans le tuyau. | Efioue| & 0-0.5 mm 1,015 mm 1520 mm
3) Placez le raccord conique sur le tuyau.
4) Evasez le tuyau. — Vérification
5) Vérifiez que I'évasement est correctement La surface dévasement Uexirémit du tube doit

avoir été évasée, droit

A intérieure ne doit pas
effectue. en un cercle parfait.

avoir de défaut.

Assurez-vous que ['écrou
d'évasement correspond.

AAVERTISSEMENT

* N'utilisez pas d'huile minérale sur la partie évasée.

+ Empéchez I'huile minérale de pénétrer dans le systéme car elle réduit la durée de vie des éléments.

» N'utilisez jamais des tuyaux ayant servi pour des installations précédentes. Utilisez uniquement les piéces fournies avec
l'unité.

* N'installez jamais de séchoir sur cette unité R410A afin de préserver sa durée de vie.

* Le matériau de séchage peut se dissoudre et endommager le systeme.

* Un évasement incomplet peut entrainer des fuites de gaz réfrigérant.
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Utilisation des réducteurs

Ne.1 Ne.2 Ne.3 Ne.4 N°.5 N°.6
$15,9 012,7 015,9 012,7 15,9 915,9
- 012,7 — 9,5 - 012,7 — 9,5 — $9,5 - $9,5

Joint (1) Joint (2) Réducteur et joint

Utilisez les réducteurs fournis avec cette unité comme indiqué ci-dessous.
1) Raccordement d'un tuyau de ¢$12,7 a un orifice de raccordement de tuyau de gaz de ¢$15,9:

s

Veillez a fixer
le joint.

\\Tuyauterie entre les unités

Ecrou évasé (pour ¢15,9)

Port de connexion de
'unité extérieure

2) Raccordement d'un tuyau de ¢9,5 a un orifice de raccordement de tuyau de gaz de $15,9:

s

—/&Ecrou évaseé (pour ¢9,5)

N°. 6 N°. 5
Veillez a fixer le
joint.

3) Raccordement d'un tuyau de ¢9,5 a un orifice de raccordement de tuyau de gaz de ¢12,7:

o . 11 -
E% — 4 — S
Ne, 2 Ne.4 LA _Ecrou évasé (pour 912,7)

Veillez a fixer le

joint.

» Lors de I'utilisation de I'ensemble de réducteur illustré ci-dessus, Couple de serrage du raccord conique
veillez a ne pas serrer I'écrgu c{e fagon e)fce§sive, car gela Pourrait Ecrou évasé 32,7-39,9 N'm
endommager le tuyau de diametre plus réduit. (Approximativement pour 69,5 (333-407 kgf-cm)
de 2/3 du couple normal a 1 fois le couple normal) E - - 495603 N-

» Enduisez d'huile réfrigérante I'orifice de raccordement fileté de I'unité crc:u 1e;/a73e 565_615 K ]Inm
extérieure a I'endroit ou I'écrou évasé est inséré. ?Ou 012, (505~ gf-cm)

« Utilisez une clé adaptée afin d'éviter d'endommager le filetage de la Ecrou evasé 61,8-75,4 N'm
connexion en serrant I'écrou évasé de fagon excessive. pour $15,9 (630-769 kgf-cm)
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Aspiration
Afin de protéger I'environnement, veillez a procéder a une aspiration lors du déplacement ou de la mise au
rebut de I'unité.

1) Retirez les capuchons de la vanne d'arrét du liquide et de
la vanne d'arrét du gaz.

2) Procédez au rafraichissement forcé.
3) Aprés cinq a dix minutes, fermez la vanne d'arrét du

liquide avec une clé hexagonale. Clapet darrét
4) Au bout de deux a trois minutes, fermez la vanne d'arrét du gaz

du gaz et arrétez le rafraichissement forcé.

Fermez

A

Clé hexagonale

Clapet d’arrét

du liquide Capuchon du clapet

1. Opération forcée

1) Réglez le commutateur de mode de fonctionnement (SW2) sur "RAFRAICHISSEMENT".
2) Appuyez sur le commutateur de fonctionnement forcé (SW1) pour activer le refroidissement forcé. Appuyez de nouveau
sur le commutateur de fonctionnement forcé (SW1) pour arréter le refroidissement forcé.

Carte a circuits imprimés de service
S2
S52
=
oA =
O
02
O3 L
Interrupteur O4
Mode de
fonctionnement Interrupteur
(SW2) [Cm == Fonctionnement
FAT COO forcé (SW1)
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Cablage

/\ AVERTISSEMENT

» N'utilisez pas de cébles taraudés, toronnés, de rallonges ou de raccordements en étoile car ils peuvent entrainer une

surchauffe, une décharge électrique ou un incendie.

» N'utilisez pas d'éléments électriques achetés localement dans le produit. (Ne branchez pas I'alimentation de la pompe
d'évacuation, etc. sur le bornier de transmission.) Cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.

 Veiller a installer un disjoncteur de perte de terre. (un interrupteur supportant des courants harmoniques importants).
(Cette unité utilise un inverseur, ce qui signifie qu'un disjoncteur de protection contre les fuites a la terre capable de supporter
des courants harmoniques importants doit étre utilisé afin d'empécher son propre dysfonctionnement.)

+ Utilisez un disjoncteur de type omnipolaire avec un espace d'au moins 3 mm entre les points de contact.

» Ne branchez pas le cable d'alimentation a I'unité intérieure. Cela pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Equipement conforme & la norme EN/IEC 61000-3-12(1).

» N'activez pas le disjoncteur de sécurité tant que tous
les travaux ne sont pas terminés.

1) Dénudez le fil (20 mm).

2) Raccordez les cables de raccordement des
unités intérieures et extérieures de maniére a
ce que les numéros de borne correspondent.
Serrez bien les vis des bornes. Nous vous
recommandons d'utiliser un tournevis a téte
plate pour serrer les vis. Les vis sont emballées
avec le bornier de transmission.

Unité
intérieure

p— & ATTENTION

» Lorsque vous raccordez les fils de raccordement
a une seule ame au bornier, veillez a les enrouler.
Les problémes de cablage peuvent engendrer de
la chaleur et des incendies.

X Incorrect

» Sivous devez utiliser des fils mutlibrins, assurez-
vous d'utiliser une borne a sertir ronde pour la
connexion de I'alimentation au bornier de
raccordement. Placez les bornes a sertir rondes sur
les fils jusqu’a la partie couverte, et fixez-la en place.

Borne a sertir ronde h
S Fil multibrin

« Installation des bornes de terre

Appliquez la méthode suivante lorsque vous installez
les bornes a sertir rondes.

Vis Vis

Borne a Rondelle

sertir ronde plate

Rondelle Borne a

plate sertir ronde
O Correct X Incorrect

Unité extérieure

Cable d’alimentation électrique
3 conducteur(s), 2,5 mm? ou plus
HO5RN

( Assurez-vous que I'ensemble du cablage soit correct. ]

Interrupteur Disjoncteur 50 Hz
de sécurité différentiel 220-240 V

Vers la piece D

Céble de raccordement d'unités
Vers la piece C 4 conducteur(s), 1,5 mm?2 ou plus

. HO5RN
; Vers la piece B

— ®
[ | U
] 1 [ 1 [ I\
Mettez les fils en forme

de sorte que le portillon Utilisez les fils spécifiés et
de service ou autres raccordez-les de maniére
piéces structurelles ne slre.

se soulévent pas.

Fixez bien les cables d’embranchement avec les 4
vis fournies, comme indiqué sur la figure.
Fixez-les solidement en vous assurant qu’aucune
force extérieure ne s’exerce sur les bornes.

(1) Norme technique européennef/internationale définissant les seuils
pour les courants harmoniques produits par les équipements
raccordés a des systémes basse tension publics, avec un courant
d'entrée >16 A et <75 A par phase.

3) Tirez sur les fils et vérifiez qu'ils ne se déconnectent pas. Fixez ensuite les fils dans un serre-fil.

B Terre
Ce climatiseur doit étre mis a la terre.

Pour la mise a la terre, suivez la norme locale applicable en matiére d'installations électriques.

13

BFrancais



Réglage de piece prioritaire

» Pour utiliser le réglage de piéce prioritaire, les réglages initiaux doivent étre définis lors de I'installation de I'unité. Présentez le

réglage de piece prioritaire au client, comme indiqué ci-dessous, et déterminez si le client souhaite ou non utiliser le réglage de

piéce prioritaire.
Ce réglage est utile dans les chambres d'amis et dans les salons.

1. A propos du réglage de piéce prioritaire
L'unité intérieure pour laquelle le réglage de piéce prioritaire est activé est
prioritaire dans les cas suivants.

1-1. Priorité du mode de fonctionnement
Le mode de fonctionnement de I'unité intérieure pour laquelle le réglage
de piéce prioritaire est activé devient prioritaire. Si 'unité intérieure réglée
fonctionne, les autres unités intérieures ne fonctionnent pas et leur mode
de veille est activé, conformément au mode de fonctionnement de I'unité
intérieure réglée.

1-2. Priorité lors du fonctionnement a haute puissance
Si l'unité intérieure pour laquelle le réglage de piéce prioritaire est activé
fonctionne a haute puissance, les capacités des autres unités intérieures
sont réduites. L'alimentation électrique de I'unité intérieure pour laquelle le
réglage de piéce prioritaire est activé est prioritaire.

1-3. Priorité du fonctionnement silencieux
Le réglage de l'unité intérieure sur le fonctionnement silencieux entraine le
fonctionnement silencieux de I'unité extérieure.

Procédure de réglage

Faites glisser le commutateur qui correspond a la tuyauterie raccordée a I'unité intérieure a régler vers le c6t¢ MARCHE.

(Dans l'illustration ci-dessous, il s'agit de la piece A.)
Une fois les réglages effectués, mettez hors tension, puis de nouveau sous tension.
Veillez a ne régler qu'une piéce.

A B C D

Tuu

ON

BFrancais

Carte a circuits
imprimés de service

S102

L1

S2
S52

=
oA | =
O1
02

i

Cm| ==

HEAT COOL

Interrupteur
de réglage
de la piece
prioritaire
(Sw4)
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Réglage du mode silencieux de nuit

+ Si vous devez utiliser le mode silencieux de nuit, les réglages initiaux doivent étre

définis lors de l'installation de l'unité.
Présentez le mode silencieux de nuit au client, comme indiqué ci-dessous, et
déterminez si le client souhaite ou non utiliser le mode silencieux de nuit.

A propos du mode silencieux de nuit

Le mode silencieux de nuit réduit le bruit de fonctionnement de I'unité extérieure la
nuit. Cette fonction est utile lorsque le client s'inquiéte des conséquences de bruit

de fonctionnement pour les voisins.

Carte a circuits
imprimés de service

5102

L]

S2

La capacité de rafraichissement/chauffage est néanmoins préservée lors du 552

fonctionnement du mode silencieux de nuit. OA E

Procédure de réglage O1

Retirez le commutateur du fil de liaison SW5. O2

Une fois les réglages effectués, mettez hors tension, puis de nouveau sous 03 @

tension. 04 @ Inter'rupteur

de réglage
REMARQUE du Mode nuit
Installez le commutateur de fil de liaison retiré comme indiqué ci-dessous. tranquille (SW5)
HEAT COOL

Le commutateur sera nécessaire pour désactiver ultérieurement ce réglage.

7

4 Vi
LA ‘
g
Interrupteur a cavaliers Aprés démontage

Verrouillage des modes

RAFRAICHISSEMENT/CHALEUR <S15>

+ Utilisez le connecteur S15 pour régler 'unité sur rafraichissement ou chauffage uniquement.
Réglage sur chauffage uniquement (H): court-circuitez les broches 1 et 3 du connecteur
<815>.

Réglage sur rafraichissement uniquement (C): court-circuitez les broches 3 et 5 du
connecteur <S15>.
Les spécifications suivantes s'appliquent aux broches et au logement du connecteur.
Produits JST Logement: VHR-5N
Broche: SVH-21T-1,1
Notez que le fonctionnement forcé est également possible en mode RAFRAICHISSEMENT/
CHALEUR.

[ ]
‘x

Mode de
REFROIDISSEMENT (C)

Mode de
CHAUFFAGE (H)

1 3 5
Autorisation vue A

(=~

f‘\
—
\
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Essai de fonctionnement et test

» Mesurez la tension du c6té principal du disjoncteur de sécurité avant de lancer le mode test de fonctionnement. Elle doit étre de

220-240 V.

+ Vérifiez que toutes les vannes d'arrét du liquide et du gaz sont complétement ouvertes.

 Vérifiez que la tuyauterie et le cablage correspondent parfaitement. La vérification des erreurs de cablage peut étre utilisée pour
les cablages enterrés et ceux qui ne peuvent étre vérifiés directement.

1. Veérification des erreurs de cablage

* Le produit est en mesure de corriger automatiquement les erreurs Carte a circuits
de cablage. imprimés de service
* Appuyez sur le commutateur de vérification des erreurs de cablage au 100
niveau de la carte de circuit imprimé du moniteur d'entretien de l'unité ]
extérieure. Le commutateur de vérification des erreurs de cablage ne —
fonctionne cependant pas dans la minute qui suit I'activation du $2
disjoncteur de sécurité ou en fonction des conditions de I'air extérieur
(voir la REMARQUE 2). Les erreurs au niveau du cablage de connexion 5oz =
sont corrigées environ 10—15 minutes aprés activation du commutateur. OA
O Interrupteur
. L . . . Oz de vérification
Les LED du moniteur de service indiquent si la correction est possible O3 des erreurs
ou non, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour les détails Q4 @ de raccordement
concernant le mode de lecture de I'afficheur de LED, reportez-vous au (SW3)
guide de service.
HEAT COOL
Si la correction automatique n'est pas possible, vérifiez la tuyauterie et le
cablage de I'unité intérieure de la maniére habituelle.
Diode 1 | 2 | 3 | 4 Message
Clignotement Correction automatique impossible
Etat Clignotement Correction automatique accomplie
{} (Une ou plus des diodes 1 a 4 sont allumées) |Arrét anormal [REMARQUE 4]

Exemple de cablage correct

Bornier

* La figure de gauche représente les

@ cables d’embranchement.

N 17
De la piece C DelapieceBala DelapieceDala  DelapieceAala
ala “cuisine” “salle de séjour”  “chambre des enfants” “chambre a coucher”

@ Veérification des erreurs de raccordement

Séquence d’éclairage des LED aprés correction du cablage.

Ordre de clignotement des LED: 2 » 1 —+3 — 4

REMARQUE:

1) Pour trois piéces, la DEL 4 n'est pas affichée.

2) La vérification des erreurs de cablage ne fonctionne pas lorsque la température de l'air extérieur est de 5°C ou moins.

3) Une fois la vérification des erreurs de cablage terminée, les indications de la DEL se poursuivent jusqu'a ce que le
fonctionnement normal démarre.

Ce phénomeéne est normal.
4) Suivez les procédures de diagnostic du produit. (Consultez la plaque signalétique au niveau de la partie inférieure de la

vanne d'arrét.)
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Essai de fonctionnement et test

2,

Essai de fonctionnement et test

1) Pour tester le rafraichissement, réglez l'unité sur la température la plus basse. Pour tester le chauffage, réglez I'unité sur
la température la plus haute. (En fonction de la température de la piéce, il se peut que seul le mode chauffage ou le mode
rafraichissement soit disponible (les deux ne peuvent pas étre indisponibles en méme temps).)

2) Aprés l'arrét de I'unité, elle ne redémarre pas (mode chauffage ou rafraichissement) pendant environ 3 minutes.

3) Pendant le test de fonctionnement, commencez par vérifier le fonctionnement de chaque unité individuellement.

Ensuite, vérifiez également le fonctionnement simultané de I'ensemble des unités intérieures.
Procédez au test des modes de rafraichissement et chauffage.
4) Aprées avoir fait fonctionner I'unité pendant environ 20 minutes, mesurez les températures au niveau de l'arrivée et de la

sortie d'air de l'unité intérieure. Si les mesures sont supérieures aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, elles

sont normales.

Rafraichissement

Chauffage

Différence de
température entre
l'arrivée et la sortie d'air

Environ 8°C

Environ 20°C

(En cas de fonctionnement dans une seule piece)
5) Le fonctionnement en mode rafraichissement peut entrainer I'apparition de gel sur la vanne d'arrét du gaz ou d'autres

éléments. Ce phénomeéne est normal.

6) Utilisez les unités intérieures conformément au manuel d'utilisation inclus. Vérifiez qu'elles fonctionnent normalement.

3. Eléments a vérifier

Elément a vérifier

Conséquences du probléme

Vérifier

Les unités intérieures sont-elles installées de fagon sire?

Chute, vibrations, bruits

Une inspection a-t-elle été réalisée pour vérifier I'absence de
fuites de gaz?

Pas de rafraichissement, pas de
chauffage

L'installation est-elle intégralement isolée (tuyaux de gaz,

tuyaux de liquide, parties internes de I'extension du flexible Fuites d'eau
d'évacuation)?
L'évacuation est-elle sire? Fuites d'eau

Les connexions de mise a la terre sont-elles sres?

Danger en cas de défaut a la terre

Les cables électriques sont-ils connectés correctement?

Pas de rafraichissement, pas de
chauffage

Le cablage correspond-il aux spécifications techniques?

Panne, incendie

Les arrivées/les sorties d'air des unités intérieures et
extérieures sont-elles bien dégagées?

Pas de rafraichissement, pas de
chauffage

Les vannes d'arrét sont-elles ouvertes?

Pas de rafraichissement, pas de
chauffage

Les marques correspondent-elles (piéce A, piéce B) sur le
cablage et la tuyauterie de chaque unité intérieure?

Pas de rafraichissement, pas de
chauffage

Le réglage de piéce prioritaire est-il défini pour 2 pieces
ou plus?

Le réglage de piéce prioritaire ne
fonctionne pas.

ATTENTION

» Demandez au client de faire fonctionner I'unité tout en étudiant le manuel fourni avec I'unité intérieure. Expliquez au client
comment utiliser correctement I'unité (en particulier le nettoyage des filtres a air, les procédures d'utilisation et le réglage de

la température).

* Méme lorsque le climatiseur n'est pas sous tension, il consomme un peu d'électricité. Si le client ne prévoit pas d'utiliser I'unité

peu de temps aprés son installation, désactivez le disjoncteur pour éviter de gaspiller de I'électricité.

+ Si une quantité supplémentaire de réfrigérant a été chargée en raison de la longueur de la tuyauterie, indiquez la quantité
ajoutée sur la plaque signalétique au verso du couvercle de la vanne d'arrét.
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